
Návod k použití a montáži 

V závislosti na způsobu připojení lze použít o d p í n a č/ o d p o j o v a č s  v y p í n a c í  s p o u š t í  VCX 

CYKB63+MX+OFF PV 4P 32A 1000V DC pro fotovoltaické instalace se jmenovitým napětím až 

1000 V DC a proudem až 32 A. 

Instalační schéma pro 1000 V DC 

Použijte měděný můstek mezi svorkami 2 a 4 a 6 a 8. 

POZNÁMKY: 

-  Můstky pro připojení 1000 V DC nejsou součástí výrobku. 

-  Propojovací můstky musí být provedeny pomocí vodičů o průřezu nejméně 6 mm2, 

izolovaných na plných 1000 V. 

-  Výrobek smí instalovat pouze kvalifikovaný a autorizovaný personál. 

-  Nepoužívejte zařízení pod napětím. 

-  Nevyhazujte - zlikvidujte na vhodném místě. 



 

 

 

Rozměry 

 

 




